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•	 Fernox	TF1	Compact	Filter
•	 2	valvole	
•	 	Kit	TF1	(2	x	rondelle,	valvola	di	sfiato	di	

ricambio,	‘O’	ring	ed	etichetta	di	servizio)
•	 1	Chiave	Inglese
•	 Sigillo	di	sicurezza
•	 Foglietto	d’istruzioni

•	 Fernox	TF1	Compact	Filter
•	2	válvulas		
•	 	Kit	TF1	(2	arandelas	de	válvula,	junta	

tórica	de	válvula	de	purga	de	repuesto	 
y	etiqueta	de	mantenimiento	y	servicio)

•	1	x	llave	de	tapa
•	Etiqueta	de	seguridad
•	Folleto	de	instrucciones

•	Fernox	TF1	Compact	Filter
•	2	válvulas	
•	 	Kit	do	TF1	(2	anilhas	de	válvula,	 

anilha	vedante	de	substituição	da	 
válvula	de	sangrar	e	Etiqueta	de	
Manutenção	e	Assistência)

•	1	chave	de	bocas	para	a	tampa	
•	Etiqueta	de	segurança
•	Folheto	de	instruções

•	Fernox	TF1	Compact	Filter
•	2	x	afsluitkranen	
•	 	TF1	Kit	met	2	x	kraandichtingen,	een	

vervang	O-ring	voor	de	aflaatkraan	en	 
een	onderhouds-	en	servicelabel

•	1	x	dekselsleutel
•	Veiligheidslabel
•	 Instructieblad

Istruzioni per il Fernox TF1 Compact Filter

Instrucciones para el Fernox TF1 Compact Filter Fernox TF1 Compact Filter – Instruções

Instructies Fernox TF1 Compact Filter

Attenzione: Contiene un forte campo magnetico

Precaución: Contiene campos  
magnéticos potentes Precaução: Contém campos magnéticos fortes

Voorzichtig: bevat sterke 
magnetische velden

Opzioni di installazione
Il	Fernox TF1 Compact Filter	viene	fornito	pronto	
per	l’installazione	nella	tubazione	verticale	con	
l’acqua	dell’impianto	che	scorre	verso	l’alto.
1.	Spegnere	la	caldaia	e	scaricare	l’impianto.
2.	 	Misurare	e	rimuovere	uno	spezzone	di	 

tubo	dove	verrà	installato	il	 
Fernox TF1 Compact Filter. 

3.	Collegare	le	valvole	alla	tubazione.	
4.	 	Collegare	il	Fernox TF1 Compact alle 

valvole	accertandosi	che	le	rondelle	siano	
posizionate	correttamente.	L’apparecchio	
dovrebbe	venire	installato	in	modo	tale	 
che	la	direzione	del	flusso	nel	circuito	di	
riscaldamento	segua	le	frecce	di	direzione	
che	si	trovano	sul	bocchettone	di	ingresso/
uscita. N.B. – Vedere qui sotto per il 
cambio di orientamento.

5.	 	Serrare	tutte	le	connessioni.	Fare	attenzione	
a	non	stringere	eccessivamente	i	dadi	 
della	flangia	della	valvola	che	si	collega	 
al	bocchettone	di	ingresso/uscita	del	 
Fernox TF1 Compact Filter.

6.	 	Per	avere	una	protezione	continua,	ridosare	
l’impianto	con	Fernox Protector F1.

7.	 	Aprire	sia	la	valvola	d’ingresso	che	quella	 
di	uscita,	riempire	nuovamente	l’impianto	 
e	fare	sfogare	l’aria	residua.	

8.			Compilare	l’etichetta	di	Manutenzione	 
e	Assistenza	del Fernox TF1 e apporla  
sulla caldaia.

Cambio dell’orientamento

Opciones de instalación
El	Fernox TF1 Compact Filter	viene	listo	
para	instalarse	en	tuberías	verticales	donde	
el	agua	del	sistema	fluye	hacia	arriba.
1.		Desactive	la	caldera	y	drene	el	sistema.
2.  Mida y retire una sección de la tubería en 

la que debe instalarse  
el Fernox TF1 Compact Filter. 

3.		Conecte	las	válvulas	a	la	tubería.	
4.		Conecte	el	Fernox TF1 Compact Filter 

a	las	válvulas	asegurándose	de	que	 
las	arandelas	de	las	válvulas	están	
posicionadas	correctamente.	La	unidad	
debe instalarse de forma que la dirección 
del	flujo	dentro	del	circuito	de	calefacción	
siga	la	flecha	direccional	del	puerto	de	
entrada/salida.	Nota: vea más abajo  
cómo cambiar la orientación. 

5.		Apriete	todas	las	conexiones.	Debe	irse	
con	cuidado	con	apretar	excesivamente	
las tuercas embridadas que conectan  
el	puerto	de	entrada/salida	del	 
Fernox TF1 Compact Filter.

6.		Para	una	protección	continua,	redosifique	
el	sistema	utilizando	Fernox Protector F1.

7.		Abra	las	válvulas	de	entrada	y	salida,	
vuelva	a	llenar	el	sistema	y	descargue	 
el aire atrapado. 

8.		Cumplimente	la	etiqueta	de	mantenimiento	
y	servicio	del	TF1 de Fernox y aplíquela  
a la caldera.

Cambio de la orientación

Opções de instalação 

O	Fernox TF1 Compact Filter	vem	pronto	
para	ser	instalado	na	tubagem	vertical	com	
sistema	de	água	de	fluxo	ascendente.
1.  Desligue a caldeira e drene o sistema.
2.		Meça	e	remova	uma	secção	do	tubo 

onde o Fernox TF1 Compact Filter	vai 
ser instalado. 

3.		Ligue	as	válvulas	ao	tubo.	
4.		Ligue	o	Fernox TF1 Compact Filter	às	

válvulas	certificando-se	de	que	as	anilhas	 
da	válvula	estão	posicionadas	
correctamente.	A	unidade	deve	ser	
instalada	para	que	a	direcção	do	fluxo	
dentro do circuito de aquecimento  
siga a seta direccional na abertura de 
entrada/saída.	Nota. Veja abaixo para 
mudar a orientação.

5.		Aperte	todas	as	ligações.	Deve	ter	
cuidado	para	não	apertar	demasiado	as	
porcas	com	flange	da	válvula	que	ligam	 
o Fernox TF1 Compact Filter	à	abertura	
de	entrada/saída.

6.		Para	protecção	continuada	volte	a	dosear	
o sistema usando Fernox Protector F1.

7.		Abra	as	válvulas	de	admissão	e	de	
escape,	reabasteça	o	sistema	e	ventile	 
o ar retido. 

8.		Preencha	a	etiqueta	de	Manutenção	 
e	Assistência	do	Fernox TF1	e	afixe	 
à	caldeira.

Mudar a orientação    

Installatie-opties

De Fernox TF1 Compact Filter	kan	meteen	
gemonteerd	worden	op	een	verticale	leiding	
met een opwaartse stroomrichting.
1.		Schakel	de	ketel	uit	en	laat	de	installatie	

leeglopen.
2.		Meet	en	verwijder	een	deel	van	de	leiding	

waar de Fernox TF1 Compact Filter moet 
worden geïnstalleerd. 

3.	Monteer	de	afsluitkranen	op	de	leiding.	
4.  Verbind de Fernox TF1 Compact Filter met 

de	afsluitkranen	en	zorg	ervoor	dat	de	
afsluitringen	goed	zijn	aangebracht.	 
De	eenheid	moet	zo	geïnstalleerd	 
worden dat de stroomrichting binnen het 
verwarmingscircuit	de	richtingspijl	op	de	
inlaat-/uitlaatdoorgang	volgt.	NB Zie  
onder voor een verandering van richting.

5.		Alle	verbindingen	goed	vastzetten.	Let	er	 
goed	op	dat	de	flensmoeren	van	de	inlaat-/
uitlaatdoorgang	van	de	Fernox TF1 Compact 
Filter	niet	te	hard	worden	vastgeschroefd.

6.		Doseer	het	systeem	voor	langdurige	
bescherming met Fernox Protector F1.

7.		Open	zowel	de	inlaat-	als	de	
uitlaatafsluitkranen	en	vul	en	 
ontlucht de installatie. 

8.  Vul de Fernox TF1	onderhoudssticker	 
in	en	breng	deze	op	de	boiler	aan.
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2. Tirare il 
bocchettone di 
ingresso/uscita	per	
approssimativamente	
3 mm dal corpo  
per permettere la 
rotazione	nella	
posizione	desiderata.

2. Tire el mecanismo 
rotatorio	de	entrada/
salida del agua de 
aproximadamente 
unos	3	mm	lejos	del	
filtro	para	permitir	 
la rotación hasta la 
posición deseada.

2.	Afaste	o	anel	de	
entrada/saída	
aproximadamente 
3 mm do corpo 
para permitir 
rotação	para	a	
posição	desejada.	

2.	Schuif	de	inlaat/
uitlaat combinatie 
ongeveer	3	mm	
weg	van	het	
filterlichaam	om	te	
kunnen	roteren	tot	
aan de gewenste 
positie.

Modalità di pulizia
Non occorre rimuovere il bordo del manicotto.

Limpieza
No necesita retirar el collarín de la tapa.

Como limpar

Não há necessidade de remover o aro  
da tampa.

Reiniging 

Het schroefdeksel hoeft niet te worden 
verwijderd.

Osservazioni
•	 	Quando	si	toglie	il	coperchio,	è	buona	prassi	

sostituire	l’O-ring.
•	 	Quando	a	un	impianto	di	riscaldamento	 

si	aggiunge	un	componente	qualsiasi,	
l’installatore	deve	accertarsi	che	l’impianto	
continui	a	conformarsi	alle	direttive	e	ai	requisiti	
della	norma	BS7671:2008	per	 
le	installazioni	elettriche

•	 	Per	evitare	danni	causati	dal	gelo,	non	installare	il	
filtro	all’esterno	o	a	temperature	inferiori	allo	zero

Dosaggio dei prodotti chimici
•	 	Per	maggiori	informazioni	sul	metodo	di	

dosaggio tramite il Fernox TF1 Compact Filter 
visitare	il	sito	www.fernox.com

Notas
•	 	Una	buena	práctica	es	cambiar	la	junta	

tórica de la tapa si la tapa se retira.
•	 	Cuando	añada	un	componente	a	un	 

sistema	de	calefacción,	el	instalador	 
debe asegurarse de que el sistema  
continúe	cumpliendo	con	los	requisitos/
directrices	BS7671:2008	para	 
instalaciones eléctricas

•	 	Para	prevenir	daños	causados	por	la	helada,	
no lo instale externamente o a temperaturas 
de	0°C	o	inferiores

Dosificación química
•	 	Para	más	información	sobre	cómo	dosificar	

con el Fernox TF1 Compact Filter,	visite		
www.fernox.com

Notas
•	 	A	boa	prática	é	substituir	o	o-ring	da	tampa	

se	esta	estiver	removida.
•	 	Ao	adicionar	qualquer	componente	a	um	

sistema	de	aquecimento,	o	instalador	deve	
assegurar que o sistema continua a cumprir 
as	orientações/requisitos	da	norma	BS7671:	
2008	para	instalações	eléctricas

•	 	Para	evitar	danos	causados	pelo	gelo,	não	
instale externamente ou a temperaturas de 
0°C	ou	inferiores

Dosagem química

•	 	Para	mais	informações	sobre	como	dosear	com	o	
Fernox TF1 Compact Filter	visite	www.fernox.com

Notities

•	 	Het	is	verstandig	om	bij	verwijdering	van	het	
deksel	de	O-ring	van	het	deksel	te	vervangen

•	 	Bij	het	toevoegen	van	componenten	aan	een	
verwarmingsinstallatie	moet	de	installateur	
ervoor	zorgen	dat	voldaan	wordt	aan	de	
richtlijnen/vereisten	voor	elektrische	
installaties	van	BS7671:2008

•	 	Om	vorstschade	te	voorkomen	mag	de	filter	
nooit	buiten	worden	geïnstalleerd	of	bij	
temperaturen	onder	het	vriespunt

Dosering van chemicaliën
•	 	Ga	voor	nadere	informatie	over	de	dosering 

via	de	Fernox TF1 Compact Filter naar 
www.fernox.com

1.	Chiudere	le	valvole	
di ingresso e uscita.

1.Cierre	las	válvulas	
de entrada y de salida. 1.	Feche	as	válvulas	

de	admissão	e	de	
descarga.

1.	Sluit	de	inlaat	 
–	en	uitlaatkraan.

2.	Rimuovere	il	
magnete.

2.	Retire	el	imán.
2.	Remova	o	íman.

2.	Verwijder	 
de magneet.

3.	Aprire	le	valvole	di	
uscita e di scarico.

3.	Abra	las	válvulas	de	
salida y de desagüe.

3.	Abra	as	válvulas 
de descarga e de 
drenagem.

3.	Open	de	 
uitlaatkraan	en	het	
aflaatventiel	met	 
de	beschermkap.

4.	Chiudere	la	valvola	di	
scarico,	reinserire	il	
magnete e aprire la 
valvola	di	ingresso.

4.	Cerrar	la	válvula	de	
drenaje,	reemplace	el	
imán	y	abra	la	válvula	
de	entrada	/	salida.	

4.	Feche	a	válvula	de	
drenagem,	substitua	
íman	e	abra	válvula 
de	admissão.

4.	Sluit	het	
aflaatventiel,	plaats	 
de magneet terug en 
open	de	inlaatkraan.

Installare il Fernox TF1 Compact Filter sulla 
tubazione di ritorno alla caldaia. L’unita’ 
dovrebbe essere montata verticalmente, 
tuttavia puo’ essere posizionata a 45 gradi  
in caso lo spazio per la parte superiore sia 
limitato. Provvedere un’adeguato spazio  
per la parte superiore per poter rimuovere  
il magnete quando si pulisce.

Instale el Fernox TF1 Compact Filter 
idealmente en el tubo de retorno a la 
caldera. La unidad debería instalarse 
verticalmente, sin embargo puede 
posicionarse a ángulos de 45 grados si el 
espacio libre superior es limitado. Deje 
espacio libre suficiente para que el imán 
sea eliminado al limpiar la unidad. 

Instale o Fernox TF1 Compact Filter 
preferencialmente no tubo de retorno 
para a caldeira. A unidade deve ser colocada 
verticalmente, no entanto, pode ser 
posicionada a 45 graus se a altura livre for 
limitada. Deixe altura livre adequada para o 
íman ser removido quando limpar a unidade. 

De Fernox TF1 Compact Filter wordt het best  
op de retourleiding naar de ketel geplaatst. 
De filter dient verticaal te worden geplaatst, een 
afwijking tot 45° is toelaatbaar indien de ruimte 
boven de filter beperkt is. Zorg dat er voldoende 
ruimte boven de filter is om de magneet te 
kunnen verwijderen bij het reinigen van de filter.

1.	Inserendo	un	
cacciavite	a	lama	
piatta nella 
rientranza	indicata,	
sollevare	
delicatamente la 
clip di chiusura 
nella	posizione	di	
‘sbloccaggio’.	

1.	Utilizando	un	
destornillador de 
punta plana en el 
hueco	mostrado,	
haga palanca con 
cuidado y coloque 
el clip de cierre en 
la posición de 
‘apertura’.	

Verandering 
van richting

1. Duw met behulp 
van	een	platte	
schroevendraaier	
in de getoonde 
uitsparing 
voorzichtig	de	
beveiligings	clip	 
in de ontgrendelde 
stand	(unlock).	

3.	Spingere	
nuovamente	il	
bocchettone di 
ingresso/uscita	
verso	il	corpo	
dell’apparecchio	 
per impedirne 
un’ulteriore	
rotazione.	

3.	Empuje	el	
mecanismo 
rotatorio	de	entrada/ 
salida del agua 
hacia el cuerpo  
de la unidad para 
impedir que  
gire	más.	

3.	Empurre	a	
abertura de 
entrada/saída	na	
direcção	do	corpo	
da unidade para 
impedir	rotação	
adicional. 

3.	Duw	de	inlaat-/
uitlaatdoorgang 
weer naar het 
filterlichaam	om	
verder	draaien	te	
voorkomen.	

4. Premere 
nuovamente	la	clip	
di chiusura nella 
posizione	di	
‘bloccaggio’.

4.	Empuje	el	 
clip de cierre  
de forma segura  
en la posición  
de	‘cierre’.

4.	Empurre	o	Clip	
de encerramento 
firmemente	para	 
a	posição	
“bloquear”.

4. Duw de 
beveiligings	clip	
weer	voorzichtig 
in	de	vergrendelde	 
stand	(lock).

1

1 1

1
2

2 2

2

1.	Utilizando	uma	
chave	de	fendas	de	
extremidade chata 
na reentrância 
mostrada,	levante	
delicadamente  
o	Clip	de	
encerramento  
para	a	posição	
“desbloquear”. 
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